"AQUASECO

AQUASECO s.r.0., Bernolikovska 18, 900 28 Ivalvlka pri Dunaji
tel. 02/456 914 77 1CO: 17335264 DIC: 2020850062

Protokol o skaske vzorky ¢&.: 1705/P/0695

Nézov a adresa zakaznika:

Miesto odberu:
Néazov vzorky:
Typ vzorky:
Datum odberu:
Typ odberu:
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Obec Most pri Bratislave
Most pri Bratislave
900 46 Most pri Bratislave
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rodinny dom, Bratislavska 1134, Most pri Bratislave — ventil v zdhrade

studna Datum prijatia vzorky: 20.06.2017
pitna voda pre 1Z" Datum zadatia skasky: 20.06.2017
20.06.2017 Datum ukondenia skusky:  07.07.2017
akreditovany

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.0. podla planu odberov na rok 2017 — Ing. Smolinska

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Dusi¢nany mg/l 77,9 50 TN(IéPPZAi) A
Dusitany mg/l <0,01 0,50 STT‘éSEPI; ig"” A
Amonne i6ny (NH,") mg/l <0,26 0,50 STI?SIPSI?_ g; " A
Farba (Pt) mg/l 1 20 STNENISO 7887 | N
Chemicka spotreba STN EN ISO 8467
kyslika (CHSKam) mg/l < 0,50 3,0 ($PP-10) o
Mangén mg/l <001 0,05 S%L@?lﬁﬁm A
pH . 7,52 65-95 | *aopiey . | A
Zékal FNU <1 5 STN 75 7361 N
Pach - bez zapachu | bez zapachu SPP—N - 01 N
. STN ISO 6332

Zelezo mg/1 <0,10 0,20 (&PP-21) A
Elektrolyticka STN EN 27888
vodivost mS/m 1l 123 (§PP-20) A
Hordik mg/l 21,9 10-30 STI(E;SP(_’&(;” A
Vépnik mg/l 142 > 30 STI(‘IE},?S 169(;53 A
Vapnik a horéik mmol/l 4,45 11-50 | ey | A
Chloridy mg/l 75,3 250 SPP_N - 09 N
Sirany mg/1 69,2 250 SPP-N- 10 N

Protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym sihlasom skiisobného laboratoria.
Vysledky skulok je mozné reklamovat do 14 dni odo dia prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuji iba na predmety skasky.
TL29/2015 VERZIA02
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Protokol o skuske vzorky ¢&.: 1706/P/0695

Absorbancia v UV

oblasti STN 75 7360

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNEJ VODY

hlinik mg/1 ND¥ 0,2 STN ISO 10566 SA
bor mg/l ?&(%()2 1,0 CHV/17/MOD SN
fluoridy mg/l | 0,0808 LS Sl | sA
kyanidy mg/l 0,00415 0,05 CHV/18/MOD SA
z;llllfﬁggrgfmky mg/l 0,799 . STN EN 1484 SA
chloritany mg/l ND¥ 0,20 STII}I];E 0N4_5{SO SA
sirovodik me/1 ND¥ 0.01 TN 1o o0 | sA
2,4-dichlorfenol ug/l ND? 2 RP/1/MOD SN
2.4,6-trichlorfenol ng/l ND*? 10 RP/1/MOD SN
PAU (suma) ug/l ND¥ 0,1 HPLC/12/MOD SN
benzo(a)pyrén pg/l ND* 0,01 HPLC/10/MOD SA
antimon pg/l 0,162 5,0 AAS/4/MOD SN
arzén pg/l 0,35 10 AAS/4/MOD SN
chrém ng/l ND? 50 AAS/1/MOD SA
kadmium ug/l ND? 5,0 AAS/1/MOD SA
nikel g/l ND? 20 AAS/1/MOD SA
olovo g/l ND" 10 AAS/1/MOD SA
ortut’ ng/l NDY 1,0 CHP/1/MOD SA
selén ng/l ND" 10 AAS/4/MOD SN
striebro ug/l ND*Y 50 AAS/2/MOD SA
med’ mg/l ND* 2,0 AAS/2/MOD SA
zinok mg/l ND" 3.0 AAS/2/MOD SA
sodik mg/l 39.5 200 AAS/2/IMOD SA
benzén ng/l ND* 1,00 GC/3/MOD SA
1,2 dichlérbenzén ng/l ND* - GC/3/MOD SA
1,3 dichlérbenzén g/l ND? - GC/3/MOD SA
1,4 dichlérbenzén ng/l ND¥ - GC/3/MOD SA
dichlérbenzény spolu pg/l ND* 0,3 GC/9/MOD SN
1,2 dichléretan ng/l ND? 3,0 GC/3/MOD SA

Protokol moze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho &astiach len s pisomnym stihlasom skiSobného laboratoria.
Vysledky sksok je mozné reklamovat do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuji iba na predmety skasky.
TL29/2015 VERZIAQ2



Protokol o skuske vzorky ¢.: 1706/P/0695
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monochlorbenzén ug/l ND? 10 GC/3/MOD SA
styrénto-xylén ng/l ND? 20(styrén) GC/3/MOD SA
toluén ng/l ND? 50 GC/3/MOD SA
tetrachlormetan ng/l ND* 2,00 GC/3/MOD SA
tetrachloretén ng/l 0,269 10 GC/3/MOD SA
trichloretén ng/l 0,0446 10 GC/3/MOD SA
Eg‘t‘f;l‘l’l‘;fr‘z‘;‘e; spol ug/l 0314 10 GC/OMOD | SN
m-xylén+p-xylén g/l ND? 100(xylény) | GC/3/MOD SA
bromdichlormetéan ug/l ND? 15 GC/3/MOD SA
dibromchlérmetan ug/l ND* - GC/3/MOD SA
Chloroform pg/l 0,0593 40 GC/3/MOD SA
tribrommetan ug/l ND* - GC/3/MOD SA
trihalometany spolu pg/l 0,0593 100 GC/9/MOD SN
a-HCH ug/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
B-HCH ug/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
HCB ng/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
y-HCH pg/l ND? 0.1 GC/2/MOD SA
Heptachlor pg/l ND? 0,03 GC/2/MOD SA
trans - heptachlorepoxid ug/l ND*" 0,03 GC/2/MOD SA
aldrin g/l ND* 0,03 GC/2/MOD SA
dieldrin g/l ND* 0,03 GC/2/MOD SA
a-endosulfan ug/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
4.4'-DDE ng/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
endrin ng/l ND* 0.1 GC/2/MOD SA
B-endosulfan ug/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
4,4’-DDD pg/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
2,4"-DDT ug/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
4,4-DDT ug/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
metoxychlor ng/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
pesticidy spolu ng/l ND? 0,5 GC/9/MOD SN

Protokol méZe byt reprodukovany iba ako celok, po jeho astiach len s pisomnym sithlasom skusobného laboratéria.
Vysledky skusok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuju iba na predmety skasky.

TL29/2015 VERZIA02



Protokol o skuske vzorky ¢.: 1706/P/0695

MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
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Parameter Jx::‘:za V}’]sledok &I;;;;g‘égi Metéda stanovema 2

; 5 ;s 1 STN EN ISO 9308-2
Koliformné baktérie KTJ/10ml 1 0(17) STN 75 7841 (SPP-31) A

r ; STN EN ISO 9308-2
Escherichia coli KTJ/10 ml 0 0 (I7) STN 75 7841 ($PP-31) A
SPP-32
Enterokoky KTJ/10 ml 0 0 (IZ) (IDEXX Enterolert DW) A
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 22° C BThml = oH 12 (SPP-33) i
KultivovateI'né STN EN ISO 6222
; . : <
mikroorganizmy pri 37° C KLl A 100 () (SPP-33) A
BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
Merné - Limit NV SR - Metéda e
P jednofka | PO | 06 2 | sbmivenia e bt
abioseston Yopokryvnosti 1 10 1Z)" STN 75 7712 SA
zorného pola
Fe a Mn baktérie Yopakiy sl 0 100z) |STN757712|  SA
zorného pol'a
vlaknité baktérie -
(okrem Fe a Mn baktérii) jedince/ml 0 0 (12) STN 75 7711 SA
mikromycéty 2o
stanovitel'né mikroskopicky Jeimesim f 0 (17) SIN 7317 i
bezfarebné bi¢ikovce jedince/ml 6 59 (12) .| STN 757711 SA
nedezinfikovand

Zivé organizmy -
(okrem bezfareb. bi¢ikovcov) jedince/ml 4 0 (12) STN75 7711 SA
mrtve organizmy jedince/ml 0 30 (IZ) STN 75 7711 SA

Vyhodnotenie N?:

Dodana vzorka vody v stanovenych parametroch nevyhovuje limitu nariadenia vlady SR
¢. 354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu ur¢ent na ludsku spotrebu a
kontrolu kvality vody urfenej na ludskd spotrebu v zneni nariadenia vlady SR
¢. 496/2010 Z.z..

Déatum vyhotovenia protokolu: 07.07.2017
Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinska, PhD., veduca laboratéria

Schvalil: Ing. Katarina Chupikova, manazér kvality (]
peciatka a podpis:
reliéfna peciatka:

Vysvetlivky:

" 1Z- individudlne zasobovanic, HZ-hromadné zasobovanie

¥ A- akreditovana skika, N- neakreditovana skiska/ neakreditovana éinnost’ laboratoria, SA- akreditovand skiska vykonana v subdodavke, SN- neakreditovana skiska vykonana v subdodavke
¥ Stanovenie vykonané na mieste odberu

“ nedetekovatelné

Protokol moze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho ¢astiach len s pisomnym sithlasom skuSobného laboratoria.
Vysledky skudok je mozné reklamovat do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuju iba na predmety skudky.
TL29/2015 VERZIA02



