g AQUASECO s.r.o., Bernolikovska 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji

N AQUASECO

tel. 02/456 914 77 1CO: 17335264 DIC: 2020850062

Protokol o skuske vzorky ¢.: 1705/P/0696
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Ndazov a adresa zdkaznika: Obec Most pri Bratislave

Miesto odberu:
Nazov vzorky:
Typ vzorky:
Datum odberu:
Typ odberu:

Most pri Bratislave
900 46 Most pri Bratislave
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rodinny dom, Studené 656, Most pri Bratislave — kohutik v kuchyni

studiia Détum prijatia vzorky: 20.06.2017
pitnd voda pre IZ" Déatum zalatia skusky: 20.06.2017
20.06.2017 Datum ukonéenia skasky:  07.07.2017
akreditovany

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.0. podl'a planu odberov na rok 2017 — Ing. Smolinska

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Dusi¢nany mg/1 84,6 50 (SPP—4) A
Dusitany me/l <0,01 0,50 e | A
Amonne i6ny (NHy") mg/I <0,26 0,50 STTSIEIE)—g)?m %
Farba (Pt) mg/1 1 20 STN EN ISO 7887 N
Chemicka spotreba STN EN ISO 8467
kyslika (CHSK ) mg/l <0,50 ) (SPP—10) A
Mangén mg/l <0,01 0,05 ey | A
pH _ 7,499 6,5-9,5 ST“zglls,g_llg)m A
Zakal FNU <1 5 STN 75 7361 N
Pach ~ bez zdpachu | bez zdpachu SPP-N-01 N
: STN IS0 6332

Zelezo mg/1 <0,10 0,20 (SPP_21) A
Elektrolyticka STN EN 27888
vodivost mS/m 111 o (SPP-20) A
Hortik mg/l 243 O e e A
Vapnik mg/l 146 >30 Mooy | A
Vapnik a hordik mmol/l 4,65 1,1-5,0 STI(“&,SIB&‘;” A
Chloridy mg/1 64,7 250 SPP-N - 09 N
Sirany mg/1 87,3 250 SPP-N- 10 N

Protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym stihlasom skudobného laboratéria.
Vysledky skusok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuju iba na predmety skuky.

TL29/2015 VERZIA02



strana ¢.: 2/4

Protokol o skuske vzorky ¢.: 1706/P/0696

Absor}aanua vUv STN 75 7360 SA
oblasti
hlinik mg/l ND? 0,2 STN ISO 10566 SA
' <LOQ
bor mg/l (0.02) 1,0 CHV/17/MOD SN
: STN EN ISO
fluoridy mg/l 0,0609 L3 10304-1 SA
kyanidy mg/1 0,00425 0,05 CHV/18/MOD SA
celkovy organicky
uhlik (TOC) mg/l 0,92 - STN EN 1484 SA
. STN EN ISO
4
chloritany mg/l ND 0,20 10304-4 SA
STN ISO 13358
’ , 4)
sirovodik mg/l ND 0,01 STN ISO 10530 SA
2,4-dichlorfenol ug/l ND" 2 RP/1/MOD SN
2,4,6-trichlorfenol g/l ND" 10 RP/1/MOD SN
PAU (suma) g/l ND" 0,1 HPLC/12/MOD SN
benzo(a)pyrén g/l NDY 0,01 HPLC/10/MOD SA
antimoén pg/l 0,147 5,0 AAS/4/MOD SN
arzén ng/1 2.1 10 AAS/4/MOD SN
chrém g/l ND? 50 AAS/1/MOD SA
kadmium g/l ND" 5,0 AAS/1/MOD SA
nikel ng/l <LOQ 20 AAS/1/MOD SA
(2,6)
olovo ug/l 33,7 10 AAS/1/MOD SA
ortut’ g/l ND? 1,0 CHP/1/MOD SA
. <LOQ
selén pg/l (0.74) 10 AAS/4/MOD SN
striebro ug/l ND? 50 AAS/2/MOD SA
med’ mg/l 0,0631 2,0 AAS/2/MOD SA
zinok mg/1 ND* 3,0 AAS/2/MOD SA
sodik mg/l 38.3 200 AAS/2/MOD SA
benzén ug/l ND* 1,00 GC/3/MOD SA
1,2 dichlorbenzén g/l ND? - GC/3/MOD SA
1,3 dichloérbenzén ng/l ND* - GC/3/MOD SA
1,4 dichlérbenzén pg/l ND* - GC/3/MOD SA
dichlorbenzény spolu g/l ND" 0,3 GC/9/MOD SN
1,2 dichl6retan ug/l ND*" 3,0 GC/3/MOD SA

Protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho castiach len s pisomnym sihlasom skisobného laboratoria.
Vysledky skusok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo dna prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuju iba na predmety skusky.
TL29/2015 VERZIA02



Protokol o skuske vzorky ¢.:

1706/P/0696
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ug/l ND*

GC/3/MOD

styrénto-xylén ng/l 0,00893 20(styrén) GC/3/MOD SA
toluén ng/l ND?* 50 GC/3/MOD SA
tetrachlormetan ng/l ND? 2,00 GC/3/MOD SA
tetrachloretén ng/l 0,330 10 GC/3/MOD SA
trichloretén ng/l ND* 10 GC/3/MOD SA
el e | vl | 0% | 10 |cowmon | s
m-xylén+p-xylén ug/l 0,01121 100(xylény) | GC/3/MOD SA
bromdichléormetan ug/l ND¥ 15 GC/3/MOD SA
dibromchlérmetan ng/l 0,00786 - GC/3/MOD SA
Chloroform ng/l 0,0711 40 GC/3/MOD SA
tribrommetan ng/l ND? g GC/3/MOD SA
trihalometany spolu ng/l 0.0790 100 GC/9/MOD SN
a-HCH ng/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
B-HCH ng/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
HCB ne/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
v-HCH ug/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
Heptachlor ug/l ND?Y 0,03 GC/2/MOD SA
trans - heptachlérepoxid ng/l ND?Y 0,03 GC/2/MOD SA
aldrin ng/l ND* 0,03 GC/2/MOD SA
dieldrin ug/l NDY 0,03 GC/2/MOD SA
a-endosulfan ng/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
4,4’-DDE ng/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
endrin pg/l ND¥ 0,1 GC/2/MOD SA
B-endosulfan g/l ND* 0,1 GC/2/MOD SA
4,4’-DDD ng/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
2.4°-DDT ng/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
4,4°-DDT ng/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
metoxychlor ng/l ND? 0,1 GC/2/MOD SA
pesticidy spolu ug/l ND? 0,5 GC/9/MOD SN

Protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym sthlasom skusobného laboratdria.
Vysledky skugok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuju iba na predmety skuky.
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Protokol o skuske vzorky ¢&.: 1706/P/0696

MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
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Merna . | Limit NVSR| | e i e
Parameter i Visledok | ocni107., Metoda stanovenia ANY
Koliformné baktérie KTI/10ml | 0 OGP oo oroy| A
Escherichia coli KT/10ml| 0 0(12) S?&i“;éﬁ?(gsff{ffl) A
Enterokoky KTJ/10 ml 0 0 (1Z) (IDEXXSEl:zgile 't DW) A
KultivovateI'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 22° C KTJ/ml 1040 i (SPP-33) A
KultivovateI'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 37° C K Lyml 8 W (19 (SPP-33) -
BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
Merna == ~ Limit NV SR Met6da e
Haniuieier o | VO L eaie s | stovedin |
abioseston Jepokiyvnos 1 10 (IZ)" STN 75 7712 SA
zorného pola
Fe a Mn baktérie Yopokryvnosti) 100Z) | STN757712 |  SA
zorného pola
vlaknité baktérie T
(okreri Fe:a Mn bileéeit) jedince/ml 0 0 (IZ) STN 75 7711 SA
mikromycéty -
stanpvitePod mikoskopicky jedince/ml 0 0 (17) STN 75 7711 SA
bezfarebné bic¢ikovce jedince/ml 0 5.0 {IZ) .| STN 757711 SA
nedezinfikovana
Zivé organizmy e
(okrem bezfareb. bic¢ikovcov) Jedincsiml 0 04 N Forlyl BA
mitve organizmy jedince/ml 0 30 (17) STN 75 7711 SA

Vyhodnotenie N?:

Dodana vzorka vody v stanovenych parametroch nevyhovuje limitu nariadenia vlady SR
&.354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu uréent na T'udsku spotrebu a
kontrolu kvality vody urCenej na Tludski spotrebu v zneni nariadenia vlady SR

¢. 496/2010 Z.z..

Datum vyhotovenia protokolu: 07.07.2017
Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinska, PhD., veduca laboratorla
Ing. Katarina Chupikova, manaZér kvality :

Schvalil:

Vysvetlivky:
" 1Z- individualne zasobovanie, HZ-hromadné zasobovanie

peciatka a podpfs:

relié¢tna peciatka:

7 A- akreditovana skigka, N- neakreditovana skiska/ neakreditovand éinnost’ laboratéria, SA- akreditovana skiska vykonana v subdodavke, SN- neakreditovana skuska vykonana v subdodivke

' Stanovenie vykonané na mieste odberu
" nedetckovatelné

Protokol moze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho ¢astiach len s pisomnym suhlasom skuobného laboratoria.
Vysledky skigok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo dita prevzatia protokolu. Vysledky sa vztahuji iba na predmety skusky.
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