AQUASECO

tel. 02/456 914 77

1CO: 17335264

AQUASECO s.r.0., Bernolikovska 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji

DIC: 2020850062

Protokol o skuske vzorky ¢.: 1706/P/0720

Nazov a adresa zdkaznika:

Miesto odberu:

Néazov vzorky:
Typ vzorky:
Datum odberu:
Typ odberu:
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Obec Most pri Bratislave

Most pri Bratislave 96
900 46 Most pri Bratislave

Odber vzorky vykonal: zdkaznik

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Datum prijatia vzorky:
Datum zacatia skusky:
Datum ukoncenia skasky:

B SNAS

Reg. No. 269/5-226

strana ¢.: 1/2

rodinny dom, Budovatel'skda 222, Most pri Bratislave — ventil na
zahrade

studnia

pitné voda pre 12"
21.06.2017
neakreditovany

21.06.2017
21.06.2017
27.06.2017

Dusi¢nany mg/l 47,9 50 STN(ISSP%E? e A
Dusitany mg/l <0,01 0,50 S’I’I\EsEPl\II)_Z(?)777 A
Amonne i6ny STN ISO 6778
(NH,") mg/1 <0,26 0,50 ($PP-2) A
Farba (Pt) mg/l 3 20 STN EN ISO 7887 N
Chemické spotreba STN EN ISO 8467
kyslika (CHSKys) | ™% =00 3,9 (SPP_10) 4
Mangén me/l <0,01 0,05 STI%;%?I%B A
pH - 7,65 6,5-9,5 Snéélgl?_llg)m A
Zakal FNU <1 5 STN 75 7361 N
Pach - bez zapachu | bez zapachu SPP-N- 01 N
Y STN ISO 6332
Zelezo mg/1 <0,10 0,20 ($PP-21) A
Elektrolyticka STN EN 27888
vodivost’ mS/m 109 125 (SPP-20) &
AvSAIoAEIEF LN i 0,0145 0,08 STN 75 7360 SA
oblasti

Y STN ISO 6059
Horc¢ik mg/l 40,1 10-30 ($PP_18) A
Vépnik mg/l 120 > 30 STE‘]SE};%%(;S .
Vépnik ahoréik | mmoll | 4.65 1.1-5.0 ST%;%?&‘;” A
Celkovy organicky <LOQ
uhlik (TOC) mg/l (0,74) - STN EN 1484 SA

Protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho ¢astiach len s pisomnym stihlasom skuSobného laboratéria.
Vysledky skusok je moZné reklamovat’ do 14 dni odo dila prevzatia protokolu . Vysledky sa vztahuji iba na predmety skudky.
TL29/2015VERZIA02
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Protokol o skuske vzorky ¢.: 1706/P/0720

MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Parameter : jgg;?ﬂi:a Vysledok | blf‘:TmSi;{ i '.Me'tﬁilfsiiffst_agov_en
: e STN EN ISO 9308-2
Koliformné baktérie KTJ/10 ml 0 0(Z)" | orn7s 7841 (SPP- 31) A
5 s ; STN EN ISO 9308-2
Escherichia coli KTJ/10 ml 0 0dZ) | gtn 757841 (SPP-31) A
SPP - 32
Enterokoky KTJ/10 ml 0 0(1Z) (IDEXX Enterolert DW) A
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 22°C Ky - 2001(12) (SPP - 33) &
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 36°C KTl 4 TO0 () (SPP - 33) A

BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Merna Limit NVSR| Metéda
Farsinsir jednotka | VYSledoK | 3542006 Z.2.| stanovenia
= .
Abioseston - p"kzri;" nosti 1 10 (1Z)" | STN 757712 SA
- .
Fe a Mn baktérie % p"kg)" s B 10(1Z) | STN 757712 SA
Vlaknité baktérie jedince/ml
(okrem Fe a Mn baktérii) 0 0{12) ST 2671 S
Mikromycéty o
stanovite'né mikroskopicky jedince/ml 0 007) STN 757711 SA
Bezfarebné bigikovce jedince/m 0 - dggﬂ%zm STN 75 7711 SA
Zivé organizmy T
(okrem bezfareb. bi¢ikovcov) Jeriscs/ml d 4 05 SIN 75 2711 SA
Mrtve organizmy jedince/ml 0 30 (1Z) STN 75 7711 SA

Vyhodnotenie N?:
Dodana vzorka vody v stanovenych parametroch vyhovuje limitu nariadenia vlady SR
€. 354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuji poziadavky na vodu uréent na I'udsku spotrebu a

kontrolu kvality vody wuréenej na ['udsku spotrebu v zneni nariadenia vlady SR
¢.496/2010 Z.z..

Détum vyhotovenia protokolu: 27.06.2017
Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinska, PhD., vedtca laboratoria
Schvalil: Ing. Katarina Chupikova, manazér kvality

peciatka a podpiss” @

¥$ Ivanfa pri Dunap =1~

.y e
reliéfna peciatka:

Visvetlivky

" 1Z- individualne zisobovanie, HZ-hromadné zasobovanie

 A- akreditovand skigka. N- neakreditovana skigka/ neakredi i &innost’ laboratdna, SA- akreditovand skidka vykonand v subdodivke, SN- neakreditovand skigka vykonand v subdodivke

Protokol méZe byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym sihlasom skuigobného laboratéria.
Vysledky skusok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vzt'ahuju iba na predmety skusky.
TL29/2015VERZIA02



AQUASECO

AQUASECO s.r.o., Bernolikovska 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji

tel. 02/456 914 77

1CO: 17335264 DIC: 2020850062

Protokol o skaske vzorky ¢&.: 1706/P/0719

Nazov a adresa zdkaznika:

Miesto odberu:
Néazov vzorky:
Typ vzorky:
Détum odberu:
Typ odberu:
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Obec Most pri Bratislave

Most pri Bratislave 96
900 46 Most pri Bratislave

strana ¢.: 1/2

rodinny dom, Studené 1005, Most pri Bratislave — ventil na zahrade

studna

pitna voda pre 12"
21.06.2017
neakreditovany

Odber vzorky vykonal: zakaznik

FYZIKALNOCHEMICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Déatum prijatia vzorky: 21.06.2017
Datum zacatia skusky: 21.06.2017
Datum ukonéenia skusky:  27.06.2017

Dusi¢nany mg/1 75,6 50 STN(IgSPOij? -2 A
Dusitany mg/l <001 0,50 Sﬁgpﬁfgw A
Amonne i6ny STN ISO 6778
(NH.") mg/l <0,26 0,50 ($PP-2) A
Farba (Pt) mg/l 2 20 STN EN ISO 7887 N
Chemicka spotreba STN EN ISO 8467
kyslika (CHSKyy) | ™ <0,50 3,0 (§PP-10) A
Mangan mg/l <0,01 0,05 ST%ESI%B A
pH : 7,40 6.5-9,5 STI‘&S,SJIZ)SH A
Zakal FNU <1 5 STN 75 7361 N
Pach - bez zapachu | bez zapachu SPP-N-01 N
Y STN ISO 6332
Zelezo mg/l <0,10 0,20 ($PP21) A
Elektrolyticka STN EN 27888
vodivost mS/m 18 125 (SPP-20) A
absorymen LY ; 0.0198 0.08 STN 75 7360 SA
oblasti

“r STN ISO 6059
Hordik mg/1 40,1 10-30 (SPP_18) A
Vapnik me/1 138 > 30 STI(\%;?S]%(;SS A
Vépnik ahoréik | mmoll | 5,10 11 -5 STI(‘;},%?&(;” A
Celkovy organicky
hHE [HO0 mg/l 0,786 . STN EN 1484 SA

Protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho ¢astiach len s pisomnym suihlasom skudobného laboratéria.
Vysledky skusok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo dria prevzatia protokolu . Vysledky sa vztahuji iba na predmety skusky.

TL29/2015VERZIA02
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Protokol o skiaske vzorky ¢.: 1706/P/0719

MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Merna S Limit D
Parameter - fednotkn Vysledok NVSR | Mg.tédg?gtggqve r N°
; ; 2 STN EN ISO 9308-2
Koliformné baktérie KTJ/10 ml 10 OB | winissoann (SPP- 31) A
o : STN EN ISO 9308-2
Escherichia coli KTJ/10 ml 0 0(12) STN 75 7841 (3PP - 31) A
Enterokoky KTJ/10 ml 0 0 (12) (IDEXXSEEt;fle cowy| A
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 22°C RTTm — S00(IZ) (SPP-33) o
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 36°C KLl 18 100 (12} (SPP - 33) A
BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
Mernda | . Limit NVSR|  Metoda |
PHrEnar jednotka | YYSIedK | 3542006 2.2.| stanovenia | SA/SM
y -
Abioseston & p"kz“[?'“os“ 1 10(12)" | STN757712 SA
= :
Fe a Mn baktérie apokmnt 100z) | stN757712 | sa
Vlaknité baktérie jedince/ml
(okrem Fe a Mn baktérif) o W) RIEIE il SA
Mikromycéty o
stanovite'né mikroskopicky jedince/ml ) 002) SRS S
Bezfarebné bicikovee jedince/ml 2 S0A2) 1 grN 757711 SA
_ nedezinfikovana
Zivé organizmy i
(okrem bezfareb. bi¢ikovcov) Jeduice] 0 0 {7) SINTA L] SA
Mrtve organizmy jedince/ml 0 30 (1Z) STN 75 7711 SA

Vyhodnotenie N?;
Dodana vzorka vody v stanovenych parametroch mevyhovuje limitu nariadenia vlady SR
¢. 354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu uréent na T'udska spotrebu a

kontrolu kvality vody urfenej na [ludski spotrebu v zneni nariadenia vlady SR
¢. 496/2010 Z.z..

Datum vyhotovenia protokolu: 27.06.2017
Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinska, PhD., vedica laboratéria
Schvalil: Ing. Katarina Chupikova, manazér kvality

peciatka a podpis

.y v
reliéfna peciatka:

Vysvetlivky:

" 1Z- individualne zisobovanie, HZ-hromadné zisobovanic

# A- akreditovana skigka, N- neakreditovand skigka/ neakreditovand éinnost’ laboratoria, SA- akreditovand skiska vykonand v subdodavke, SN- neakreditovana skugka vykonana v subdodivke

Protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho ¢astiach len s pisomnym sihlasom skiisobného laboratoria,
Vysledky skusok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vztahuji iba na predmety skasky.
TL29/2015VERZIA02



AQUASECO s.r.0., Bernoliakovska 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji
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Protokol o skuske vzorky ¢.: 1706/P/0721
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Nazov a adresa zdkaznika: Obec Most pri Bratislave
Most pri Bratislave 96
900 46 Most pri Bratislave
strana €.: 1/2

Miesto odberu: rodinny dom, Sportové 1111, Most pri Bratislave — ventil na zahrade

Néazov vzorky: studiia Datum prijatia vzorky: 21.06.2017
Typ vzorky: pitna voda pre 12" Datum zacatia skusky: 21.06.2017
Déatum odberu: 21.06.2017 Datum ukoncenia skusky:  27.06.2017
Typ odberu: neakreditovany

Odber vzorky vykonal: zdkaznik

FYZIKALNOCHEM

Dusiénany mg/l 66,9 50 s (Igslfl),ff;’ 03 A
Dusitany mg/l <0,01 0,50 STI\ESEI,JI\IE_266)777 A
Amonne i6ny STN ISO 6778
Farba (Pt) mg/l - 20 STN EN ISO 7887 N
Chemicka spotreba STN EN ISO 8467
kyslika (CHSKx) | ™2 <0,50 50 &PP-10) A
Mangén mg/l <0,01 0,05 S%;@Qﬁ@” A
pH : 741 6.5-9.5 S“gggfl‘;f% A
Zakal FNU <1 5 STN 75 7361 N
Pach - bez zapachu | bez zapachu SPP—N-01 N
. STN ISO 6332
Zelezo mg/l <0,10 0,20 ($PP-21) A
Elektrolyticka STN EN 27888
isifivost mS/m e 125 ($PP-20) A
Aussthaor Ly - 0,0111 0,08 STN 75 7360 SA
oblasti

wir STN ISO 6059
Hor¢ik mg/1 32.8 10-30 (SPP—18)
Vapnik me/l 136 >30 N
Vépnik a hor&ik mmol/l 4,75 11 i Sﬂéﬁggw
Celkovy organicky
shlik (T0C) mg/l 1,03 ; STN EN 1484 SA

Protokol méze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho &astiach len s pisomnym sthlasom skusobného laboratéria.

Vysledky skiSok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vztahuju iba na predmety skisky.

TL29/2015VERZIA02
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Protokol o skiske vzorky ¢.: 1706/P/0721

MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Earaie | ety | visledok | (U | Metoda stanovenia | AN
Koliformné baktérie KTJ/10 ml 3 0(2)" | gruos 3‘;?1‘2895’19 i n| A
Escherichia coli KTJ/10 ml 0 0(17) S?Ef 3"8}181?553 832 1) A
Enterokoky KTJ/10 ml 0 0 (17) (IDEXng:térizfert DW) a
i?ﬁt{‘;ggﬁi?ﬂiy pri 22°C K] il i STN(?EPI'S%;Q% A
miktoorgaizmyprizec | KT |55 | 10000 | STGIHE | a

BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY

Parasiclor Merna Visledok | FMitNVSR | Metéda
jednotka ¥ 354/2006 Z.z.| stanovemia | "0

o :

Abiosestén < p"kzri"“os“ 1 10 (1Z)" | STN 757712 SA
> :

Fe a Mn baktérie 4 p"kg," o 0 10 (1Z) STN 75 7712 SA

Vlaknité baktérie jedince/ml

(okrem Fe a Mn baktérii) 0 0d2) SN Tl BA

Mikromycéty o

stanovite'né mikroskopicky Jeticaiml 0 ilz) IR 2

Bezfarebné bicikovce jedince/ml 0 50 (1Z) | STN 757711 SA

u nedezinfikovana

Zivé organizmy -

(okrem bezfareb. bi¢ikovcov) Jegimepi] ) Rz REN T T B

Mrtve organizmy jedince/ml 0 30 (1Z) STN 75 7711 SA

Vyhodnotenie N?:
Dodana vzorka vody v stanovenych parametroch nevyhovuje limitu nariadenia vlady SR
¢. 354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu uréent na l'udsku spotrebu a

kontrolu kvality vody wurCenej na ludsku spotrebu v zneni nariadenia vlady SR
¢.496/2010 Z.z..

Déatum vyhotovenia protokolu: 27.06.2017
Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinska, PhD., vedtica laboratoria
Schvalil: Ing. Katarina Chupikova, manazér kvality

Z ska 18
2% vanhka pri Dunap  -1-

peciatka a podpi

.y we
reliefna peciatka:

Viysvetlivky:

! 1Z- individuilne zasobovanie, HZ-hromadné zisobovanic

4 A- akreditovani skigka, N- neakreditovand skidka/ neakreditovand Cinnost laboratoria, SA- akreditovana skudka vykonand v subdodivke. SN- neakreditovan skiidka vykonand v subdodavke

Protokol médze byt reprodukovany iba ako celok, po jeho ¢astiach len s pisomnym sithlasom skudobného laboratoria.
Vysledky skusok je mozné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vzt'ahuju iba na predmety skusky.
TL29/2015VERZIA02



